
Rozvádzač musí spĺňať  požiadavky IEC 61 439-2,3
Napájacia sústava : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
IP :  40
Počet modulov: 36
Montáž: na povrch
In: 20A
Ochranné opatrenia : základná ochrana
Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 príloha A, A1)
- zábranami alebo krytmi  (STN 33 2000-4-41 príloha A, A2)
 Ochranné opatrenia: ochrana pri poruche
Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41 čl.411.3.1)
- ochranné uzemnenie a ocharanné pospojovanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti (STN 33-2000-4-41 čl. 411.3.2)
- doplnková ochrana prúdovým chráničom (STN 33-2000-4-41 čl. 415.1)
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